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BAB V 

KESIMPULAN 

 

� Kemampuan sebuah transformator daya pada pembebanan diatas nominalnya, 

dibatasi oleh temperature hot spot maksimum yang telah ditentukan. 

� Akibat pembebanan transformator daya diatas nominal akan menyebabkan : 

o Timbulnya kenaikan temperature hot spot maksimumnya. 

o Kenaikan temperature hot spot yang melewati batas yang 

diperkenankan, maka akan memperpendek usia pemakaian. 

� Dari perhitungan diperoleh usia pemakaian rata-rata sebuah trafo daya adalah : 

o Pada Suhu 64,583
0
C, Umur minyak transformator menjadi 234,98 

bulan, berarti terjadi penyusutan umur minyak transformator sebesar 

5,02 bulan. 

o Pada Suhu 67,83
0
C, Umur minyak transformator menjadi 232,63 

bulan, berarti terjadi penyusutan umur minyak transformator sebesar 

7,37 bulan. 

o Pada Suhu 68,93
0
C, Umur minyak transformator menjadi 231,48 

bulan, berarti terjadi penyusutan umur minyak transformator sebesar 

8.52 bulan. 

� Kenaikan temperature pada bagian-bagian transformator daya yang terutama 

disebabkan oleh peningkatan beban, merupakan salah satu penyebab 

meningkatnya penuaan (loss of life) adalah : isolasi transformator. 

� Untuk memperpanjang usia pakai, dibutuhkan perawatan-perawatan, seperti 
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• Pengontrolan suhu trafo → dengan teknik pendinginan udara atau 

teknik pendinginan air (radiator). 

• Pengontrolan ketinggian minyak. 

• Pengontrolan kekentalan minyak. 

� Dari hasil pengamatan diperoleh suhu tertinggi transformator daya pada GI 

Ciriung adalah 68.93 
0 
C. 

� Jadi pada transformator daya di GI Ciriung terjadi penyusutan sebesar : 

0.0355 * 20 = 0.71 tahun atau 8.52 bulan (dari usia pakai transformator). 


